
NO

1
設計は更地と考えてよろしいでしょうか。また、敷地
面積が300 ㎡程度とありますが、敷地の確定はして
いると考えますがよろしいでしょうか。

更地と考えてよい。
敷地測量については別発注業務として実施し、境界確定す
る予定である。なお、敷地の設定については約300㎡の範
囲で法令等を遵守した計画とし、市との協議の上、決定と
する。また、決定した敷地については面積算定を行うことと
する。

2
設計期間がかなり短いと思われますが、必要諸室、
各室面積、設備仕様等基本設計はある程度まとまっ
ていると考えてよろしいでしょうか。

よろしい。

3
構造は軽量鉄骨造とありますが一般に鋼材の厚さ6
ｍｍ以下を指します、スパンによっては重量鉄骨にな
る場合もあると、考えてよろしいか。

仕様書の2.2設計対象施設等に記載のとおりとする。

4

02仕様書について
第2章　設計業務の概要等
2.1概要には実施設計を行うとあります。基本設計は
有ると考えてよろしいですか。基本設計ない場合履
行期間8月31日は厳しいと思われます。

NO.２の回答のとおりとする。また、履行期間内で完了する
ものと考える。

5
2.4実施設計
6.透視図作成は外観1枚と考えてよろしいか。

仕様書の2.6成果品に記載のとおりとする。

6 敷地面積をご指示ください。 NO.３の回答のとおりとする。

7

2.1
実施設計を行うとありますが、基本設計（平面プラン
等）は決まっていると考えてよろしいでしょうか。また、
守口市の集会所の仕様が決まっていますでしょうか。
（仕様：必要な部屋、各部屋の面積、内・外装仕上
等）

NO.２の回答のとおりとする。

8

2.2
敷地面積が300㎡程度とありますが、本業務の集会
所以外の建築物は無いと判断してよろしいでしょう
か。

よろしい。
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9
2.2
プレハブ造にて検討してもよろしいでしょうか。

NO.３の回答のとおりとする。

10
2.4
構造計算適合性判定含むとありますが、適判にかか
るような高さ、形状をお考えでしょうか。

現時点での平面計画では不要になるものと考えてますが、
構造上必要になれば手続きが必要となります。

11 空調は各室に設置すると考えてよろしいでしょうか。 よろしい。

12
空調設備を設置する場合、電気・ガス等の仕様は決
まっていますでしょうか。決まっていない場合、比較
検討する必要はありますでしょうか。

EHPとする。

13
トイレ、湯沸かし室等は、設置すると考えてよろしいで
しょうか。

よろしい。

14
電気・機械設備工事にて特別配慮する事項、設置し
なければいけない設備の内容はありますでしょうか。
（非常用電源設備、非常用便所等）

特別配慮する事項はない。

15
本業務を行う上での打合せ先は、守口市担当者の方
のみと考えてよろしでしょうか。

仕様書の2.4実施設計に記載のとおりとする。


