
NO

1

加圧給水ポンプユニトの納期ですが各メーカに納期
の問い合わせを致しますと。回答は6ヶ月と回答が出
てきますので工期内に完成できない場合は、後期延
長と考えて宜しいでしょうか。

2023年2月28日までの工期内に納期が間に合うことを前提
として、発注している為、原則工期延長不可です。
ただし、やむを得ない場合は守口市建設工事請負契約書
第２１条に基づき請求することはできます。

2 水質検査の項目内容をご指導下さい。
C項目、１）臭気、２）味、３）色、４）濁り、５）遊離残留塩素と
します。
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