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図面4に『本工事は前曝気槽の浚渫後に実施する』と
記載がありますが、施工対象部の排水、浚渫、水洗い
等は本工事の施工内容に含まれるのでしょうか？
また、含まれる場合は必要な排水量及び浚渫量はど
れくらいになるでしょうか？

施工対象部の排水、浚渫、水洗い等は本工事の施工
内容には含みません。

質　問　・　回　答　書

工　事　名　　守口処理場Ａ系前曝気槽散気管補修工事


