
質 疑 ・ 回 答 書 

令和 3年 4 月 27 日 

発注番号 03GD-3 件 名 公共下水道津田元町 3丁目地区他汚水管実施設計委託 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

開削工法（1200ｍｍ未満、耐震レベル 1）

Ｌ＝267.20ｍの場所の記載をお願いしま

す。 

本業務は複数の地区を計上しており、各地区の

数量は以下のとおりです。 
〇津田元町３丁目地区 
 Ｌ＝200.30m 

〇山之上２丁目地区 

Ｌ＝65.40m 

〇出口５丁目地区 

Ｌ＝1.50m 

2 

開削工法（1200ｍｍ未満、耐震レベル 1、

2）Ｌ＝76.20ｍの場所の記載をお願いしま

す。 

東香里２丁目です。 

3 
布設替え工法（1200ｍｍ未満、耐震レベル

1）Ｌ＝47.59ｍの場所の記載をお願いしま

す。 
出口５丁目地区です。 

4 

開削工法（1200ｍｍ未満、耐震レベル

1）、（1200ｍｍ未満、耐震レベル 1、

2）、布設替え工法、それぞれの工種内容

の記載をお願いします。 

設計図書のとおりです。 

5 
測量についての地形補正、面積をお願いし

ます。 

平面図を貸与するので、平板測量は計上してい

ません。 

6 
それぞれの工区補正はありますか。無い場

合は、変更が可能でしょうか。 

補正はしていません。現状では変更は考えてい

ません。 

7 それぞれの補正の記載をお願いします。 
下水道用設計標準歩掛表、下水道設計指針のと

おりです。 

8 

平板測量の積算基準は現地測量に準じます

でしょうか。違う場合はご教示いただけま

すでしょうか。 

No.5 のとおりです。 

9 

設計書-内訳書 第２号 
地下埋設探査工 レーダー探査について 
現地踏査資料検討費及び解析費は計上しま

すか。ご教示お願いいたします。 

計上しています。 

 



枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 
 

Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 


