
質 疑 ・ 回 答 書 

 令和 4年 10 月 6 日 
 

発注番号 04KD-28 件 名 北山配水場場内配管継手補強工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 
鉄蓋設置ですが、無収縮モルタルは計上さ

れているのでしょうか。ご教示ください。 
無収縮モルタルは計上していません。 

2 
鉄蓋撤去ですが、施工区分は既設撤去

（60％）で計上されているのでしょうか。

ご教示ください。 
既設撤去（60%）で計上しています。 

3 

8 号 明細書 鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付の離

脱防止と特殊押輪は 30％割増でしょう

か。それとも割増なしでしょうか。ご教示

ください。 

据付の離脱防止と特殊押輪は 30％割増で計上

しています。 

4 
17 号代価表 改良土は再生土ということで

よろしいのでしょうか。 
お見込みの通りです。 

5 

内訳書 第 3 号 弁室撤去築造工にある、空

気弁や消火栓、仕切弁などは管材費の共

通・現場管理 1/2 の設定をされているの

でしょうか。ご教示ください。 

空気弁・消火栓・仕切弁の管材費は共通仮設

費・現場管理費 1/2 の設定をしていません。 

6 

特記仕様書記載の見積徴収先 
ﾌﾗﾝｼﾞ接合耐震補強金具 φ200mm 大成機工

㈱、コスモ工機㈱と記載がありますが、ど

ちらの見積を採用しているのでしょうか。 
それとも 2 社の金額の平均値で見ておられ

るのでしょうか。ご教授ください。 

２社平均値を採用しています。 

7 

特記仕様書記載の見積徴収先 
ﾌﾗﾝｼﾞ接合耐震補強金具 φ300mm 大成機工

㈱、コスモ工機㈱と記載がありますが、ど

ちらの見積を採用しているのでしょうか。 
それとも 2 社の金額の平均値で見ておられ

るのでしょうか。ご教授ください。 

No.6 のとおりです。 

8 

特記仕様書記載の見積徴収先 
ﾌﾗﾝｼﾞ接合耐震補強金具 φ350mm 大成機工

㈱、コスモ工機㈱と記載がありますが、ど

ちらの見積を採用しているのでしょうか。 
それとも 2 社の金額の平均値で見ておられ

るのでしょうか。ご教授ください。 

No.6 のとおりです。 

9 

特記仕様書記載の見積徴収先 
ﾌﾗﾝｼﾞ接合耐震補強金具 φ450mm 大成機工

㈱、コスモ工機㈱と記載がありますが、ど

ちらの見積を採用しているのでしょうか。 

No.6 のとおりです。 



それとも 2 社の金額の平均値で見ておられ

るのでしょうか。ご教授ください。 

10 

特記仕様書記載の見積徴収先 
ﾌﾗﾝｼﾞ接合耐震補強金具 φ500mm 大成機工

㈱、コスモ工機㈱と記載がありますが、ど

ちらの見積を採用しているのでしょうか。 
それとも 2 社の金額の平均値で見ておられ

るのでしょうか。ご教授ください。 

No.6 のとおりです。 
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