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  令和 4年 11 月 7 日 
 

発注番号 04KD-32 件 名 高度浄水施設無停電電源装置更新工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 
既設メーカーを教えていただけないでしょ

うか。 
富士電機株式会社です。 

2 

発注図図面番号(1/3)で長さが不足する

ケーブルは新設とするとありますが、設計

変更の対象と考えれば宜しいでしょうか。 

図面から不足すると読み取れるものは見込ん

でください。それ以外は協議によるものとし

ます。 

3 

発注図図面番号(1/3)で長さが不足する

ケーブルは新設とするとありますが直線接

続での延長と考えれば宜しいでしょうか。 

送水ポンプ電気室外から来ているものについ

ては既設配線に接続延長とします。それ以外

は協議によるものとします。 

4 

発注図図面番号(1/3)で配線経路が異なる

と思います、本来の経路がわかる図面が有

りましたらご教授下さい。 

発注図図面番号(2/3) 機器撤去図に記載され

ている配線経路が本来の経路です。 
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