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件　名　　　Ｈ２６東部配水池２号池天井ドーム更新撤去実施設計業務委託

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

６．業務内容、（３）設計業務内容、１）設計計画に場内配管の検討とあります
が、ドームの更新以外に更新をお考えの施設として、場内配管や、その他の
施設をお考えでしょうか。
更新範囲をお示しください。

基本的には、ドームの更新のみを検討しております。

2

６．業務内容、（３）設計業務内容、１）設計計画に水運用の検討とあります
が、今回更新の対象となる２号池は工事期間中は休止可能ではないというこ
とでしょうか。
１池休止の際の容量不足等の検討でしょうか。

今回更新対象となる２号池については休止可能ですが、
1池休止の際の容量不足の検討は必要です。

3
今回更新対象となる２号池は、耐震診断及び補強はお済ですか。
また、今回の更新は耐震補強ではなく、あくまでドームの更新と考えてよろし
いですか。

耐震診断は行っております。
ドームの更新のみと考えてもらって結構です。
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