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件　名　　H30・31上原減圧水槽更新工事(電気)

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
H30.31上原減圧水槽更新工事(電気)　特記仕様書　第5章　監視制御設備
工事　3.機器仕様　2）、3）、4）、5）の機能増設の既設メーカーをご教示願い
ます。

特記仕様書 第5章 監視制御設備工事　3.機器仕様　2）、3）、4）、5）の機能
増設の既設メーカーは、メタウォーター株式会社です。

2
内訳書4-3の鉄筋工　D13/SD345　に記載の数量0.03474kgは0.03474ｔで
しょうか?

ご指摘のとおり内訳書第４－３ 号複合工費内の鉄筋工（D13/SD345）の数量
は0.03474ｔです。
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質　疑　・　回　答　書

富田林市 総務部　契約検査課　 ＴＥＬ：０７２１－２５－１０００（内線：４７６，４７７）Ｅ－ｍａｉｌ：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp

富田林市


