
令和元年１０月２日

住　　　　所　

商号又は名称　

代表者職氏名　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　（元）北大伴第１－１工区設備工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

マンホールポンプ施設特記仕様書で8No.1は改良型ノンクロッグとポンプ形
式の指定が有りますが、通過率１００％のボルテックス型のポンプを採用する
事を認めて頂けますでしょうか？

特記仕様書のとおり、１号人孔に付属品等を含めて設置することができ、か
つそのポンプが要求性能を満たすものであれば認めます。ただし、同口径・
同出力のものに限ります。
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