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1

M-02図面　特記事項 改修工事 １）既設汚水・雑排水清掃洗浄範囲指示お
願いします。

今回改修範囲とします。

2
Ｍ-02図面　特記事項 改修工事 3)4)5)既設接続時は、やりとりソケット使用
でしょうか？

お見込みの通りです。

3
Ｍ-02図面　給水口・排水口プラグ止めは、2Ｆ床上作業ですか？既設管種
によっては、1Ｆ天井内作業にならないですか？（1Ｆ天井張り替えはしないの
でしょうか？）

２階スラブ上での閉鎖を基本としますが、必要に応じ同階スラブ下での閉鎖
及び１階天井材（化粧せっこうボード厚9.5mm）の改修については監督員と協
議の上、可能とします。

4 Ｍ-02図面　スラブコロガシ配管の有効寸法は、何ｍｍでしょうか？ 廊下部分で50mm程度、便所及び倉庫部分で120mm程度です。

5
Ｍ-02図面　大便器配管断面参考図では、壁150ｍｍですが、A-08では、ス
タット65+12.5両面なので90mmです。どちらが正でしょうか？A-08が正なら通
気管VP65おさまりません。

新設便器の背面壁については軽量鉄骨スタッド65形の二重下地とします。

6
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