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1
図面番号
　E-02
　E-03

消防非常警報装置の姿図の記載がないのでご教授
願います。
消防非常警報装置を設置するにあたり、消防への届
出も必要でしょうか？

下記姿図を参照。

設置届けにおいては必要であり、電気設備特記仕様書の
とおり、消防法により施工し、消防本部の検査合格をもっ
て竣工とする。

2
図面番号
　E-02
　E-03

防犯非常警報装置と消防非常警報装置の配線
が、設計書では2.7ｍと
記載されていますが、隣の児童室の機器までの
渡り配線と考えて
よろしいでしょうか？
又、配線図の記載がないので詳細図面をご教授
願います。

宜しい。
既存配線同様にHP1.2-6C（PF22）で配線するものとする。

3
図面番号
　E-03

電話設備の電話保安器2.0（ＣＰ１９）は、新設
と考えてよろしいでしょうか？
　　又、本整備児童室のみ空配管敷設と考え、
配線工事は別途工事と考えて
よろしいでしょうか？
隣の児童室への空配管工事も別途と考えてよろ
しいでしょうか？

図示の電話保安器2.0（CP19）は既存物であるため、
新設の必要はなし。
電話配線については、隣の児童会室も含め空配管（PF管）
敷設までとする。
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