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M-06 M-07 
プールサイド 給排水・ろ過循環配管の配管支

持方法が記載されていません、ご指示下さい。 
また、土間埋設配管とも考えられますがいかが

でしょうか。 
 
M-06 M-07 
FRPプール（カバー工法）とありますが、プー

ルサイド 給排水・ろ過循環配管を行う上の、

既存プール躯体の（斫り・ダイヤモンドコアー

抜き）は発生しないのでしょうか、また発生し

た場合は建築工事と考えてよろしいでしょう

か。 
 
M-06 
プールサイド 給水配管の保温仕様はピット

内と考え不要でいいでしょうか、また、土間埋

設配管とも考えられますがいかがでしょうか。 
 
M-05 
シャワー及びスロープの排水金物 又通路及

びプールサイド排水溝の排水ドレンは建築工

事と考えてよろしいでしょうか。 
 
M-04 
壁付換気扇用壁開口は建築工事と考えてよろ

しいでしょうか。 

 
土間埋設配管です。 
 
 
 
 
 
既設プール躯体はつりは建築工事です。 
 
 
 
 
 
 
 
土間埋設配管です。 
 
 
 
 
建築工事です。 
 
 
 
 
建築工事です。 
 

                       


