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質　　　問 回　　　答

1

工事期間中の工事用車両は現状の駐車
場利用出来るものと考えて宜しいで
しょうか。

　駐車場を工事用車両駐車場として利用
可能ですが、清掃及び破損箇所の修繕を
十分に行ってください。

2

仮設計画図にピアノの保管等の記載が
ありましたが、改修工事を進めるうえ
で移動、養生の必要となるその他の什
器は有りませんでしょうか。有るよう
でしたらどの様なものがあるかご指示
下さい。（A-143）

　養生するもの毎に監督職員（工事監理
者）に確認をとり、養生方法、場所を決
定してください。
　ピアノはボード等で、十分に養生して
ください。

3

撤去工事範囲の備品等は解体時には無
いものと考えて宜しいでしょうか。

　備品あり

4

小ホールの客席椅子は天井・床の施工
時は撤去・移動・保管と考えて宜しい
でしょうか。また保管場所をご指示く
ださい。

　撤去・移動・保管です。A-143に座席
仮置き場記載。

5

工事期間中はバックヤードの多目的
室・会議室等を養生のうえ事務所とし
て貸して頂く事は可能でしょうか。

　事務所は図面Ａ－１４４記載の場所に
仮設事務所を設置してください。
　資材置場はＡ－１４３に記載の資材置
場を使用してください。

6

小ﾎｰﾙ天伏図より､ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾗｲﾄ用ｽﾘｯﾄ
W150の詳細が不明です｡ご指示下さ
い｡(A-043)

　ｽﾘｯﾄは、誤記。
　既存はスリットではなく、ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾗｲﾄ
の吊り材が天井裏から垂らせるように、
100φ程度の開口が７ヶ所に開いていま
す。

7

小ﾎｰﾙ天井改修詳細図より､間接照明部
分のLGS下地は一般LGS19型で見込
んでよろしいでしょうかご指示下さ
い｡(A-103)

　角パイプ　19角。

8

回答④-24より､補強鉄板の回答があ
りますが､範囲が不明です｡
1FL+8500間接照明部に設置と考え
てよろしいでしょうかご指示下さい｡
(A-071･103)

　1FL+8500間接照明部に設置。
　野縁受　19角　角パイプ役物（メー
カー工事）設置ピッチ毎に補強鉄板設
置。想定ピッチ900。
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9

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ天井裏ｷｬｯﾄｳｫｰｸの階段の
段数が､ｴﾝﾄﾗﾝｽ矩計図/ｷｬｯﾄｳｫｰｸ詳細図
と撤去部分詳細図(3)/ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去図
で相違しています｡ｴﾝﾄﾗﾝｽ矩計図/ｷｬｯﾄ
ｳｫｰｸ詳細図を正としてよろしいでしょ
うかご指示下さい｡
(A-069･088/TD-023)

　ｷｬｯﾄｳｫｰｸの階段の段数は、ｴﾝﾄﾗﾝｽ矩計
図/ｷｬｯﾄｳｫｰｸ詳細図を正。

10

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ天井裏ｷｬｯﾄｳｫｰｸの階段踊
場(W600)の仕様は､踏面と同様に
CHPL-4.5加工としてよろしいでしょ
うかご指示下さい｡
(A-069)

　踏面と同様にCHPL-4.5加工。

11

撤去する階段踏面･蹴上のﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの
厚みが仕上表ではt7.0､階段詳細図で
はt8.0になっています｡仕上表を正と
してよろしいでしょうかご指示下さ
い｡
(A-011･014･016･072～075･
078)

　階段踏面･蹴上のﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの厚みは、
仕上表t7.0が正。

12

仕上表では階段のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟが既設のま
まになっていますが､階段詳細図では
撤去後改修になっています｡階段詳細
図を正としてよろしいでしょうかご指
示下さい｡
(A-011･014･016･072～075･
078)

　階段のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　撤去・新設　正。

13

階段A-C･B-Gの1段目にﾉﾝｽﾘｯﾌﾟが見
当たりませんが､踏面･蹴上の仕上げは
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄではないのでしょうか｡1段
目の踏面･蹴上の仕上げ及び改修要領
をご指示下さい｡
(A-075･078)

　階段A-C･B-G、1段目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤
去・新設とします。
　1段目の踏面･蹴上の仕上げは、他の階
段同様、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ。

14

階段A-Aの2F～M3F(X3通り)にSUS
手摺が見当たりませんが､階段A-Bと
同様にSUS手摺が必要としてよろしい
でしょうかご指示下さい｡
(A-072･074)

　階段A-Aの2F～M3F(X3通り)にSUS
手摺、L2,280を設置としてください。

15

1F多目的室に於いて､巾木堅木練付
H60新設とありますが､SOP塗が必要
と考えてよろしいでしょうかご指示下
さい｡ (A-015)

　SOP塗が必要

16

3F茶室に於いて､天井 杉板t=9.0に捨
張合板は必要でしょうか｡必要の場合
は合板の仕様･厚みをご指示下さい｡
(A-017)

　既存詳細図がない為、現場確認が必
要。
　想定として、捨張合板不要。杉板t=9.0
羽重ね仕様。



17

B1F楽屋1(和室)改修前に於いて､仕上
表備考にM-BOX 撤去とありますが
M-BOXの内容が不明です｡ご指示下さ
い｡ (A-011)

　A-086　TD-012参照。撤去個数は
【Aﾌﾞﾛｯｸ】
・Ｂ1Ｆ　楽屋1　 ：1ヶ所
・1Ｆ　楽屋事務室：1ヶ所
【Ｂﾌﾞﾛｯｸ】
・1Ｆ　多目的室 ：1ヶ所
の計３ヶ所です。"

18

（建具）RSLW-2の建具数量が､以下
で異なります｡20ｶ所としてよろしい
でしょうかご指示下さい｡
･建具表:20ｶ所
･平面図:1ｶ所
(A-081･021～027)

　建具表数量通り20ヶ所が正。（平面指
定の場所に20ヶ所収納されています。）

(電気工事)

19

図面Ｅ023、照明器具リスト・大道具
搬入口にＢ４２Ｄ×１台記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　B42D、直付XLG451AGNLE9相当
品

20

図面Ｅ024、照明器具リスト・アンプ
室にＢ４１Ｄ×１台記載ありますが、
照明器具姿図に見当たりません。参考
型番等ご指示下さい。

　Ｂ41Ｄ、直付XLG421AGNLE9相当
品

21

図面Ｅ02２～Ｅ026、照明器具リス
ト・階段にＢ41Ｅの記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　B41E、NNFF41935JLEE7相当品

22

図面Ｅ026、照明器具リスト・前室及
びＥ027、電気室Ｃ42Ｄ、記載あり
ますが、照明器具姿図に見当たりませ
ん。参考型番等ご指示下さい。

　C42D、直付XLG441KGNLE9相当
品

23

図面Ｅ023、照明器具リスト・ＡＣＲ
1にＣ41Ｐ×１台記載ありますが、照
明器具姿図に見当たりません。参考型
番等ご指示下さい。

　C41の器具にパイプ吊りです。



24

図面Ｅ023、照明器具リスト・機械室
２及びＥ026、ＡＣＲ3及びＥ027、
ファン置場、ＥＬＶ機械室にＣ４２
Ｐ、記載ありますが、照明器具姿図に
見当たりません。参考型番等ご指示下
さい。

　C42の器具にパイプ吊りです。

20

図面Ｅ023、照明器具リスト・中央監
視室にＣ43×2台記載ありますが、照
明器具姿図に見当たりません。参考型
番等ご指示下さい。

　C43、iD4000反射笠付型中白色

25

図面Ｅ023、照明器具リスト・階段Ｂ
にＤ41Ｄ×１台記載ありますが、照
明器具姿図に見当たりません。参考型
番等ご指示下さい。

　Ｄ41Ｄ、埋込XLG411VGNLE9相当
品

26

図面Ｅ024、照明器具リスト・調音・
映写・調光室にＥ42Ｃ×8台記載あり
ますが、照明器具姿図に見当たりませ
ん。参考型番等ご指示下さい。

　Ｅ４２Ｃ、iD6900ﾌﾘｺﾝOAﾙｰﾊﾞｰ中白
色

27

図面Ｅ023、照明器具リスト・袖舞
台・大迫り・綱元及びＥ026、空調機
械室２にＩ41Ｄ台記載ありますが、
照明器具姿図に見当たりません。参考
型番等ご指示下さい。

　I41D、直付XLG422NGNLE9相当品

28

図面Ｅ024、照明器具リスト・階段Ａ
－ＦにＩ40×１台記載ありますが、
照明器具姿図に見当たりません。参考
型番等ご指示下さい。

　I40、ｈ４０と同等

29

図面Ｅ024、照明器具リスト・駐輪場
にＡ41Ｗの記載ありますが、照明器
具姿図に見当たりません。参考型番等
ご指示下さい。

　A41W、XLW442DENZLE9相当品

30

図面Ｅ024、照明器具リスト・袖舞
台・綱元にＹ１１ａの記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　Y11a、壁埋込型通路誘導灯Ｃ級

31

図面Ｅ024、照明器具リスト・エント
ランスホールにＴ350の記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　T350、ア２５０と同等



32

図面Ｅ024、照明器具リスト・エント
ランスホールにＰ250の記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　P250、イ３５０と同等

33

図面Ｅ023、照明器具リスト・楽屋廊
下１にＸ425の記載ありますが、照明
器具姿図に見当たりません。参考型番
等ご指示下さい。

　X425、既設姿見3色灯で再使用します

34

図面Ｅ023、照明器具リスト・袖舞
台・大迫り・綱元、下手通路、上手通
路、前室2、Ｅ024袖舞台・綱元にＷ
21Ｇの記載ありますが、照明器具姿
図に見当たりません。参考型番等ご指
示下さい。

　W21G、避難口誘導灯（減光型）

35

図面Ｅ022、照明器具リスト・オーケ
ストラ…、奈落、階段Ａ－Ｅ及びＥ
023、階段Ｂ、廊下1にＷ21Ｔの記
載ありますが、照明器具姿図に見当た
りません。参考型番等ご指示下さい。

　W21T、避難口誘導灯（ﾗﾝﾌﾟ点滅型）

36

図面Ｅ024～Ｅ025、照明器具リス
ト・大ホール客席、小ホール客席にＷ
21ＫＧの記載ありますが、照明器具
姿図に見当たりません。参考型番等ご
指示下さい。

　W21KG、避難口誘導灯（減光・壁埋
込型）

37

図面Ｅ023、照明器具リスト・楽屋２
～５及びＥ024楽屋４にｉ41記載あ
りますが、照明器具姿図に見当たりま
せん。参考型番等ご指示下さい。

　ｉ４１は図面に記載有りません。
I40であれば、ｈ４０と同等

38

図面Ｅ024、照明器具リスト・楽屋７
～９、楽屋廊下、ＰＳ及びＥ026、Ｐ
Ｓ、階段Ｂ－Ｆにｉ40の記載ありま
すが、照明器具姿図に見当たりませ
ん。参考型番等ご指示下さい。

　i40、ｈ４０と同等

39

図面Ｅ025、照明器具リスト・ホワイ
エにａ250Ｈの記載ありますが、照明
器具姿図に見当たりません。参考型番
等ご指示下さい。

　a250H、a250と同等

40

図面Ｅ025、照明器具リスト・ホワイ
エにＣＨ4の記載ありますが、照明器
具姿図に見当たりません。参考型番等
ご指示下さい。

　CH4　撤去するシャンデリアのためな
しです



41

図面Ｅ026、照明器具リスト・会議室
２にＣＨ1記載ありますが、照明器具
姿図に見当たりません。参考型番等ご
指示下さい。

　CH1、シャンデリア用LED電球×24
灯

42

図面Ｅ026、照明器具リスト・会議室
１にＣＨ２記載ありますが、照明器具
姿図に見当たりません。参考型番等ご
指示下さい。

　CH2、シャンデリア用LED電球×16
灯

43

図面Ｅ026、照明器具リスト・植込２
にＷ62の記載ありますが、照明器具
姿図に見当たりません。参考型番等ご
指示下さい。

　W62、植込み庭園灯ｙ６１と同等

44

図面Ｅ025、照明器具リスト・ホワイ
エ及びＥ027、舞台上部にｄ８０の記
載ありますが、照明器具姿図に見当た
りません。参考型番等ご指示下さい。

　d80、d250と同等

45

図面Ｅ026、照明器具リスト・踏込
１・２にｐ40の記載ありますが、照
明器具姿図に見当たりません。参考型
番等ご指示下さい。

　p40、和風ブラケット

46

図面Ｅ024、照明器具リスト・屋外及
びＥ026、植込にＶ40の記載ありま
すが、照明器具姿図に見当たりませ
ん。参考型番等ご指示下さい。

　V40、植込み庭園灯ｙ６１と同等

47

図面Ｅ026、照明器具リスト・和室
12帖3にＯ40の記載ありますが、照
明器具姿図に見当たりません。参考型
番等ご指示下さい。

　Ｏ４０、iDシリーズ和風直付型（Q42)

48

図面Ｅ027、照明器具リスト・キャッ
トウォークにℓ40の記載あります
が、照明器具姿図に見当たりません。
参考型番等ご指示下さい。

　ℓ40、ｌ６０と同等

49

図面Ｅ028、照明器具リスト・舞台上
部にｄ200の記載ありますが、照明器
具姿図に見当たりません。参考型番等
ご指示下さい。

　d200、d250と同等



50

図面Ｅ028、屋外植栽等にＵ２５２の
記載ありますが、照明器具姿図に見当
たりません。参考型番等ご指示下さ
い。

　Ｕ２５２、既設の外灯です（対象外）

51

電気設備工事での機器等（QB,盤類、
中央監視盤、弱電設備）の改修があり
ますので、既設ﾒｰｶｰ名をご指示くださ
い。

キュービクル、盤類（パナソニック製）
中央監視盤（パナソニック製）
弱電設備（パナソニック製）
自動火災報知設備（パナソニック製）
防犯設備（保守は日経サービス）

52

図面番号E-019～E-021の照明設備
姿図に記載されていない照明器具が電
灯・非常照明・誘導灯設備図に多数あ
ります。記載されていない照明器具詳
細をお教え下さい。

　質疑１９～５０にて回答済み

53

Ｅ－024・Ｅー074、平面図内ホワ
イエに間接照明と記載ありますが、ホ
ワイエの照明器具リストに記載が見当
たりません。既設残置でよろしいで
しょうか。更新の場合、機器仕様及び
台数のご指示をお願い致します。

　間接照明部分はＥ－０２５及びＥ－０
７５に記載有ります。Ａ４１が間接照明
用の器具となります。

(機械設備工事)

54

.A-006建築改修特記仕様書(5)にアス
ベスト含有保温材の除去工事で撤去ダ
クト保温材の除去を行うとあります
が、機械設備特記仕様書には何も記載
されておりません。ダクトや配管撤去
に伴うアスベスト除去工事は無いと考
えて宜しいでしょうか。

　アスベスト除去工事は、無いと考えて
下さい。

55

M-005改修空調機器表(1)パッケージ
PAC-1の室外機防振装置が不明で
す。スプリング防振架台と考えて宜し
いでしょうか。

　宜しい。

56

M-009～013改修空調配管図で冷温
水分岐既設配管撤去後の改修配管接続
工事は既設配管系統閉止・水抜き・既
設配管撤去後に捨てバルブを取付けて
おくと考えて宜しいでしょうか。

　宜しい。

57

M-007改修空調機器表(3)で脱着を行
うフェイスは清掃後取付けると考えて
宜しいでしょうか。

　宜しい。



58

M-021改修ダクト3階小ホール詳細
図で制気口表小ホール客室に排煙口
700×700が1個ありますが、図中
シーリングスポット室の吸込口と考え
て宜しいでしょうか。

　宜しい。

59

M-006改修空調機器表(2)の空冷パッ
ケージPAC-25は2台とありますが、
3階HTV機械室に1台しか記載されて
おりません。1台と考えて宜しいで
しょうか。

　宜しい。

60

M-032耐震支持詳細図の要領図で、
ロ部詳細の建築鉄骨材から支持材取付
のためのガセットプレート取付工事は
建築工事と考えて宜しいでしょうか。

　宜しい。

61

M-032耐震支持詳細図の制気口脱落
防止は大ホール、小ホール、エントラ
ンスの新設制気口だけと考えて宜しい
でしょうか。

　宜しい。

62

M-034自動制御計装図(2)空調機制御
©の更新後でフィルター差圧監視対象
空調機AHU-8はAHU-9と考えて宜
しいでしょうか。

　ＡＨＵ－９，ＡＨＵ－１３として下さ
い。

63

M-038自動制御計装図(6)ビルマルチ
工事で更新前に集中制御ユニットがあ
りますが、改修空調機器表には記載さ
れておりません。既設集中制御ユニッ
トを使用するとおもわれますので、既
設制御ユニットのメーカ、型式等仕様
をご指示下さい。

　集中リモコンを新設として見込んで下
さい。

64

M-040自動制御空調B-BCシステム
図で空調B-BCと同取付工事、監視ポ
イント取込及びグラフィック作成工事
等の中央監視設備工事は電気工事と考
えて宜しいでしょうか。

　宜しい。

65

M-056改修衛生配置図でT-1受水槽
廻り配管改修範囲は地上部での既設配
管接続と考えて宜しいでしょうか。

　宜しい。

66

M-056改修衛生配置図で排水桝③、
④の嵩上、化粧蓋新設は建築工事とあ
りますが、同桝接続排水管や給水管改
修に伴う既設舗装材撤去・復旧工事も
建築工事と考えて宜しいでしょうか。

　宜しい。



67

M-057改修衛生B2階平面図でポンプ
アップ排水管がありますが、管材が不
明です。ノンタールエポキシ塗装鋼管
と考えて宜しいでしょうか。

　ＶＰとして下さい。

68

M-056改修消火B1階平面図で注記2)
にスプリンクラーヘッドは撤去後更新
とありますが、撤去・更新するヘッド
は※A部太丸表記のヘッドだけと考え
て宜しいでしょうか。

　宜しい。

69

M-071撤去空調機器表(1)PAC-1C
は4台とありますが、撤去平面図でB
階楽屋、1階楽屋事務室、スタッフ
ルーム、会議室×2台の計5台となっ
ております。撤去図どおり5台と考え
て宜しいでしょうか。

　宜しい。

70

M-078撤去配管2階平面図でPAC-1
室外機が2台ありますが、撤去空調機
器表(1)では1台となっております。撤
去図どおり2台と考えて宜しいでしょ
うか。

　２台で１組です。

71

M-072撤去空調機器表(2)でFCU-4
は3台と記載されておりますが、2階
情報コーナー×3台及び3階研修室横
倉庫×1台の計4台となっておりま
す。撤去平面図どおり4台と考えて宜
しいでしょうか。

　宜しい。

72

M-007改修空調機器表(3)風量調整を
行う機器でFE-11湯沸室系統排気
ファンは5台となっておりますが、改
修ダクト平面図で湯沸室はB階、1
階、3階に各2室の計6台となっており
ます。6台の内5台の風量調整を行う
と考えて宜しいでしょうか。

　６台の風量調整を行って下さい。

73

M-039既設自動制御機器メーカは
ジョンソンコントロールズと考えて宜
しいでしょうか。

　宜しい。

74

機器、資材の搬出、搬入において既設
ELVは使用できると考えて宜しいで
しょうか。

　点検、届出を工事請負者で実施した上
であれば仮設利用可能です。また、仮設
利用の際は養生を十分に実施してくださ
い。



75

空調撤去・改修3階平面図で機械室4
と地上との機器、資材の搬出入の動線
が不明です。機械室前植込から地上と
考えるのでしょうか。また植込の撤
去・復旧は建築工事と考えて宜しいで
しょうか。

　宜しい。

76

空調・衛生撤去・改修工事で4階屋上
及びR階と直接地上との機器、資材の
搬出入動線が不明です。ご指示下さ
い。

　クレーンによる搬入と考えて下さい。

77

M-021改修ダクト3階小ホール詳細
図に排煙口×1個の取替工事がありま
すが、排煙ファン運転による風量調整
は不要と考えて宜しいでしょうか。

　風量調整を見込んで下さい。

78

M-040自動制御空調B-BCで中央監
視設備は電気工事とあります。試運転
調整における中央監視の操作及び監視
ポイントの確認は電気工事と考えて宜
しいでしょうか

　宜しい。

79

M-004工事区分表に消火器は機械工
事となっておりますが、特記仕様書
(2)の消火設備では消火器は該当工事
にはなっておりません。消火器工事は
不要と考えて宜しいでしょうか。

　宜しい。

80

撤去・改修工事における既設什器、器
材、備品等の撤去、移動は別途工事と
考えて宜しいでしょうか。

　什器、機材、備品等の移動は含む。
　撤去は特記仕様書と図面による。

（e-mailアドレス）　keiyaku@city.kadoma.osaka.jp

電話06（6902）5746（内線2216～2218）

門真市　総務部　総務課　契約グループ
回
答


