
　回　答　書

（R4受-1）花園中央公園内耐震性貯水槽定期点検・清掃業務及び長瀬南小学校内（他4ヶ所）付帯設備（備品）簡易点検業務委託

令和4年9月12日

委託件名：

点検清掃作業における交通誘導員Ｂは、何名必要になりますか？ 設計金額に関することですので、お答えできません。

(  質  問  事  項  ) （  回　答　）

応急給水設備図で鋼材の塗装は塩化ゴム系樹脂塗装３回塗りとするとありま
すが、鋼材は給水スタンドの事でしょうか。また、鋼材の量はどの程度あり
まか。

本委託業務には鋼材塗装は含まれておりません。

軽微な補修とはどの様な内容でしょうか？ 特記仕様書別紙1をご確認ください。


