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1 

現在の水銀灯をLED化を図る設計ですが、現在のポ

ール・コンクリート基礎・配管・配線は既設再使用

と考えて良いですか？ 

現在のポール・コンクリート基礎・配管・配線につい

ては、設置されてから相当経過しており、雨天の度

に漏電が起きる程劣化している状況となっています

ので、点検・調査を行いながら、既設利用の判断を

していただくことになります。 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


